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J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'‘échantillon prelevé dans le cadre du programme de
controle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

. Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

e Prélévement 00108562 Commune PAZAYAC
Unité de gestion 0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX Prélevé le : jeudi 06 mai 2021 a 11h35

B Installation UDI 000686 PAZAYAC par: PIERRE-ANTOINE RAFIER LDAR
Point de surveillance P 0000000900 BOURG Type visite: DD
Localisation exacte Robinet restaurant scolaire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type del'analyse : PHYRE Code SISE de l'analyse : 00110544 Référence laboratoire : 210505024103011
Analyses laboratoire Résultats Limites Références Observations
PESTICIDES TRIAZINES
Atrazine <0,02 pg/L 0,1
Simazine <0,02 pg/L 0,1
Terbuméton <0,02 pg/L 0,1
Terbuthylazin <0,02 pg/L 0,1
PESTICIDES DIVERS
Bentazone <0,02 pg/L 0,1
Diméthomorphe <0,02 pg/L 0,1
Glufosinate <0,03 ug/L 0,1
Glyphosate <0,03 pg/L 0,1
Métalaxyle <0,02 pg/L 0,1
Norflurazon <0,02 pg/L 0,1
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Alachlore <0,06 pg/L 0,1
Diméthénamide <0,02 pg/L 0.1
Métazachlore <0,02 pg/L 0,1
Métolachlore <0,02 pg/L 0,1
Napropamide <0,02 pg/L 0,1
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
Chlortoluron <0,02 pg/L 0,1
Diuron <0,02 pg/L 01
Ethidimuron <0,02 pg/L 0,1
Linuron <0,02 pg/L 0,1
Metobromuron <0,02 pg/L 0,1
PESTICIDES ARYLOXYACIDES
2,4-D <0,02 pg/L 0,1
2,4-MCPA <0,02 pg/L 0,1
2,4-MCPB <0,02 pg/L. 0,1
Mécoprop <0,02 pg/L 0,1
Triclopyr <0,02 pg/L 0,1
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Analyses laboratoire Résultats Limites Références Observations
PESTICIDES TRIAZOLES

Tébuconazole <0,02 pg/L 0,1
PESTICIDES SULFONYLUREES

Nicosulfuron <0,04 pg/l 0,1
METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ETE CARACTERISEE

AMPA <0,03 pg/L 0,1

Desmethylnorflurazon <0,02 pg/L 0,1
METABOLITES PERTINENTS

Atrazine-2-hydroxy <0,06 pa/L 0,1

Atrazine-déisopropyl <0,02 pglL 0,1

Atrazine déséthyl <0,02 pg/L 0,1

ESA metolachlore 0,04 pg/L 0,1

Hydroxyterbuthylazine <0,02 pg/L 0,1

OXA alachlore <0,02 pg/L 0,1

Terbuméton-désethyl <0,02 pglL 0,1
METABOLITES NON PERTINENTS

ESA acetochlore <0,02 pg/L

ESA alachlore <0,02 pa/l

ESA metazachlore <0,02 pg/L

OXA acetochlore <0,02 pg/L

OXA metazachlore <0,02 pg/L

OXA metolachlore <0,02 pg/L

CONCLUSION SANITAIRE ( Préléevement N° : 00108562)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

Périgueux le 4 juin 2021
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Sylvie Boué
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